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EC Umweltgutachter und Sachverstandige
Kremp & Partner PartG mbB

Bescheinigung der Hocheffizienz gem. Anhang II 2012/27/EU
Energieeffizienzrichtlinie

61715

-KWK Brennstoffwérme N W Br KWK MWh
Bruttostromerzeugung ABbr MWh - 27.533 =
KWK Bruttostromerzeugung ABbr KWK MWh 24.836
KWK Nettostromerzeugung o -Atl;r{e KWK MWh 24.601 _
KWK Warmelieferung ~ QBne MWh 26330
KWK Stromanteil in Netz I 99,05%
Stromanteil vor Ort verbraucht ABnel MWh 233
Stromanteil in Netz ABne e MWh 24.368
elektrischer Wirkungsgrad KWK En 40,24%
_|thermischer Wirkungsgrad KWK W 42,66%
érbeitsbezogene Stromkennzahl 6_ne_KWK_A 0,934
mittlere Umgebungstemperatur °C 9,58
Korrektur Klima kk 0,005
Spannungsebene kv 6,0
Korrektur vor Ort verbrauchter Strom ki 0,45 - 12 kv 0,914
Korrektur ins Netz eingegeister Str;m_ﬂ - ke 0,45- 12 kv 0,935
Korrektur Einspeisung ku 0,926
Baujahr der KWK-Anlage 2008 / 2011
Wirkunésgradreferenzwert Warme Ref Wn Biogas 70,00%
Wirkungsgradreferenzwert Strom R;;_En_ Biogas 42,00%
Wirkungsgradreferenzwert Strom RefEn 39,39%
Frimﬁrenergieeinsparung ' PEE 38,69%
Hochef_f'l;ienzkriterium erfillt _ ja
Zeitraum der Datenbasis 2018-2020

Stadtwerke Hagenow GmbH
BahnhofstraBe 87
19230 Hagenow

Anlage zur Warmeerzeugung des Betreibers

Neue Heimat
MolIner StraBe 32
19230 Hagenow

Anlagenstandort

Herr Zahn
03883 - 61 52 730
zahn@stadtwerke-hagenow.de

Ansprechpartner
Telefonnummer
E-Mailadresse

Die Berechnung der Primarenergieeinsparung wurde von dem unterzeichnenden Gutachter durchgefiihrt.

EC Umweltgutachter und Sachverstandige PartG mbB :
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Kremp Fed s
Teerofen 3 Pl A
19395 Karow £
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